NETZANSCHLUSS — TARIFBLATT

Anschluss von elektrischen
Anlagen auf Niederspannung
innerhalb der Bauzone

Wollen Sie eine elektrische Anlage ans Stromnetz der BKW Energie AG anschliessen oder
eine Veranderung an Ihrem bestehenden Anschluss vornehmen? Diese Tarife gelten fur alle
Anlagen mit einem Netzanschluss auf Niederspannung (0,4 kV), die sich innerhalb der

Bauzone befinden.

Grundsdtze

Wir schliessen Verbrauchsanlagen (inklusive Speicher) mit
einer vereinbarten Leistung < 600 kW in der Regel auf Nie-
derspannung an. Energieerzeugungsanlagen (wie Photovol-
taikanlagen) werden gemadss der technisch und wirtschaft-
lich gunstigsten Losung angeschlossen. Notstromgruppen
und Speicher gelten nicht als Energieerzeugungsanlagen.

Fur Anschlisse auf Niederspannung gelten die technischen
Bedingungen der Werkvorschriften. Pro Anschlusspunkt wird
die vereinbarte Abgabe- und Bezugsleistung** der Anlage(n)
der Netzanschlussnehmerin festgehalten. Dies geschieht im
Netzanschlussvertrag oder in der Bestellung fir den

Netzanschlussbeitrag

Der Netzanschlussbeitrag ist der Beitrag der Netzanschluss-
nehmerin an der Erstellung der Netzanschlussanlage. Er
wird pauschal in Abhdngigkeit des Kabelquerschnitts erho-
ben und gilt fur einfach gefiihrte Kabel. Bei mehrfach ge-
fuhrten Kabeln erhdht sich der Beitrag je zusdtzlichem
Strang um 20 Prozent der Ursprungspauschale. Bei Kabel-
querschnitten > 95 mm?2 Cu / 150 mm? Al setzt sich der
Netzanschlussbeitrag aus einer Pauschale fur Planung und
Montage sowie den Kosten flr das Kabel vom (Haus-) An-
schlusspunkt bis zum Verknipfungspunkt zusammen.

Netzkostenbeitrag

Der Netzkostenbeitrag wird fir Verbrauchsanlagen (inklu-
sive Speicher) entrichtet und leistet einen Beitrag zur Fi-
nanzierung der vorgelagerten Netzinfrastruktur, ungeach-
tet dessen, ob fur den Anschluss das Netz ausgebaut wird
oder nicht.

Bei dem Beitrag handelt es sich um eine Pauschale, deren
Berechnung auf der in der VSE-Branchenempfehlung
«Netzanschluss» dargestellten Methodik basiert. Der
Netzkostenbeitrag wird bei der Erstellung fdllig und be-
misst sich nach der vereinbarten Abgabeleistung** oder der
Nennstromstdrke des Anschlusstiberstromunterbrechers in
Abgaberichtung**. Er wird pro Ampere erhoben. Bei

Netzanschluss zwischen der Netzanschlussnehmerin und der
BKW.

Entstehen in Verteilnetzen durch Anschluss oder Betrieb von
Erzeugungsanlagen oder von Speichern ohne Endverbrauch
unverhdltnismdssige Mehrkosten, so missen diese in einem
angemessenen Umfang von den Erzeugern und den Betrei-
bern der Speicher ohne Endverbrauch getragen werden
(StromVV Art. 16 Abs. 3).

Kostenzusammensetzung

Die Kosten fur einen neuen Netzanschluss setzen sich aus
dem Netzanschlussbeitrag, dem Netzkostenbeitrag sowie den
Kosten fur allfallig zusdtzlich bestellte Dienstleistungen zu-
sammen.

Netzanschlussbeitrag (in CHF) exkl. MWSt. inkl. MWSt.*

Kabelquerschnitt

<25mm? Cu / 35 mm? Al 5100.00 5513.10

50 mm? Cu / 95 mm? Al 6 100.00 6594.10

95 mm? Cu / 150 mm? Al 8200.00 8 864.20

150 mm? Cu / 240 mm? Al +Kabel (?0.?20(?#93 +Kabel [L.?}SC%F%%
7 000.00 7 567.00

240 mm? Cu

+Kabel (121.24 CHF/m) +Kabel (131.06 CHF/m)

Energieerzeugungsanlagen entfdllt der Netzkostenbeitrag.
Falls es im Zusammenhang mit der Energieerzeugungsan-
lage Prozesse oder Anwendungen gibt, die nicht der Strom-
produktion dienen, gelten flr die hierflr benotigte Leis-
tung die Regelungen fir Verbrauchsanlagen.

Netzkostenbeitrag (in CHF) exkl. MWSt. inkl. MWSt.*

Netzkostenbeitrag

Niederspannung

<315 A 150.00 / A 162.15/ A
100.00 / 108.10/

> 315 A zusatzliche Ampere  zusatzliche Ampere




Zusétzliche Dienstleistungen

Der Hausanschlusskasten kann von der Netzanschlussnehme-
rin bei der BKW bestellt werden. Abhdngig vom Ort der Mess-
stelle und des Hausanschlusskastens hat die Netzanschluss-
nehmerin zusdtzliche Bedingungen zu erflllen sowie bei-
spielsweise den Zulass zum Haus fur das Zdhlerablesen zu ge-
wadhren. Gegebenenfalls hat die Netzanschlussnehmerin auch
einen Zuschlag zu entrichten (vgl. Tarifblatt «Zubehor fur den
Netzanschluss»).

Kosteniibernahme gemadss Eigentumsverhdltnisse

Beim Anschluss einer Kabelleitung bilden die Eingangsklem-
men am Anschlussiberstromunterbrecher der Netzanschluss-
nehmerin die elektrische Eigentumsgrenze. Diese ist iden-
tisch mit dem (Haus-)Anschlusspunkt. Der Tiefbau und das
Kabelschutzrohr zwischen der Parzellengrenze und dem
(Haus-)Anschlusspunkt sowie die Kundeninstallationen geho-
ren der Netzanschlussnehmerin. Das Kabel vom Verknip-
fungspunkt bis zum (Haus-)Anschlusspunkt sowie der Tiefbau
und die Rohranlage zwischen Parzellengrenze und Verknip-
fungspunkt liegen im Eigentum der BKW.

Sdmtliche Anlagen in ihrem Eigentum hat die Netzanschluss-
nehmerin zu bezahlen.
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Anderung an einem bestehenden Netzan-
schluss

Es sind verschiedene Anderungen an einem bestehenden
Netzanschluss maglich. Ein Netzanschluss kann verstarkt,
verkabelt, verlegt, erneuert, wieder in Betrieb genommen
oder auch demontiert werden.

Eine Verdnderung in der Auslastung des Netzanschlusses
(bspw. durch zusdtzliche Wohneinheiten, Ladestationen fur
Elektrofahrzeuge, Energieerzeugungsanlagen oder Batterie-
speicher) kann Auswirkungen auf das Verteilnetz haben und
muss daher der BKW frihzeitig gemeldet sowie im Voraus
bewilligt werden.

Kosten fiir die Verstarkung eines Netzanschlusses

Falls eine griossere Nennstromstdrke des Anschlussiber-
stromunterbrechers bendtigt wird, muss die Kundin diese
bestellen und hierfir einen einmaligen Netzkostenbeitrag
entrichten. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen der
alten und der neuen Nennstromstdrke des Anschlussiber-
stromunterbrechers.

Wird im Zuge der Verstdrkung ein Kabel ausgetauscht, wird
die Demontage des bisherigen Anschlusses (siehe unten) so-
wie ein entsprechende Netzanschlussbeitrag fir den neuen
Anschluss in Rechnung gestellt. Wenn ein Freileitungsan-
schluss verstdrkt wird, wird dieser in der Regel durch einen
Kabelanschluss ersetzt. Die Kosten werden analog der Verka-
belung eines Freileitungsanschlusses getragen (siehe unten).

Falls eine Verschiebung des Verknipfungspunktes mit dem
Verteilnetz der BKW erforderlich sein sollte, wird der Netz-
anschlussbeitrag fir die Strecke zwischen (Haus-)An-
schlusspunkt und neuem Verknipfungspunkt berechnet.

Kosten fiir die Verkabelung von Freileitungsanschliissen

Wenn ein Freileitungsanschluss verkabelt wird, bezahlt die
Netzanschlussnehmerin die Anpassung der Hausinstalla-
tion. Die Kosten flir den Kabeltiefbau (inklusive Kabel-
schutzrohr) werden entsprechend der Interessenlage ge-
tragen. Bei Interessenlage der Netzanschlussnehmerin ge-
hen diese Kosten zu Lasten der Eigenttmerin. Die Gbrigen
Kosten werden von der BKW Gbernommen. Bei Interes-
senlage der BKW tbernimmt die BKW samtliche Kosten
abzulglich einer Kostenbeteiligung der Netzanschlussneh-
merin am Kabeltiefbau.

Kostenbeteiligung der Netzanschlussnehmerin am Kabeltief-
bau bei Interessenlage BKW (in CHF)

exkl. MWSst. inkl. MWSt.*

Kabeltiefbau ab

Verknupfungspunkt 1 000.00 1081.00

Kosten fiir die Erneuerung eines Netzanschlusses

Die Kosten fur eine Erneuerung des Netzanschlusses tragt die
Eigentimerin der Anlagen.

Kosten fiir die Verlegung eines Netzanschlusses

Wenn ein Anschluss verlegt wird, gehen alle Kosten zu Lasten
der Verursacherin.



Kosten fiir die Wiederinbetriebnahme eines Netzan-
schlusses

Beim Wiederaufbau oder bei der Wiederinbetriebnahme
eines Netzanschlusses wird der friher bezahlte Netzkos-
tenbeitrag berticksichtigt. Voraussetzung daflr ist, dass
die Wiederinbetriebnahme innerhalb von funf Jahren auf
derselben Parzelle erfolgt und dass der Verknipfungs-
punkt derselbe bleibt. Ansonsten gilt die Wiederinbetrieb-
nahme als Neuanschluss. Wird der bestehende Netzan-
schluss demontiert, berechnen wir dies entsprechend
(siehe unten).

Kann der bestehende Tiefbau ausserhalb der Parzelle der
Netzanschlussnehmerin wiederbenutzt werden, gilt der
Netzanschlussbeitrag ohne Tiefbau. Andernfalls gilt der
Netzanschlussbeitrag wie bei einem Neuanschluss.

Netzanschlussbeitrag ohne

Tiefbau (in CHF) exkl. MWSt. inkl. MWSt.*

Kabelquerschnitt

<25 mm? Cu /35 mm? Al 3 700.00 3999.70

50 mm? Cu / 95 mm? Al 4 800.00 5188.80

85 mm? Cu / 150 mm? Al 6 800.00 8 864.20

150 mm? Cu / 240 mm? Al +Kabel (EOEZOE?{F?S +Kabel 34,334 i;rg
5800.00 6 269.80

240 mm? Cu

+Kabel (121.24 CHF/m) +Kabel (131.06 CHF/m)

Kosten fiir die Demontage eines Netzanschlusses

Wird ein Netzanschluss demontiert, leistet die Netzan-
schlussnehmerin einen Kostenbeitrag fiir die Demontage.
Bei einer definitiven Demontage hat die Netzanschluss-
nehmerin in Absprache mit der BKW zudem samtliche not-
wendigen Tiefbauarbeiten ab dem Verknipfungspunkt in-
klusive dem Offnen und wieder Eindecken der Abzweigstel-
len zu ihren Lasten zu beauftragen.

Die Demontage ist der BKW mindestens eine Woche vor dem
gewunschten Termin schriftlich anzuktndigen.

Ergdnzende Bestimmungen

Es gelten die:

- Allg. Geschaftsbedingungen (AGB) der BKW Energie AG fur
den Netzanschluss und die Netznutzung

- Werkvorschriften BE/JU/SO (WV) www.werkvorschriften.ch

Die BKW kann die Tarife unter Berticksichtigung der gesetzli-
chen und regulatorischen Vorgaben einseitig festlegen.
Tarifanpassungen bedurfen keiner Kindigung des Netznut-
zungsvertrags.

Abklrzungen

A—- Ampere

Al = Aluminium

Cu - Kupfer

* Der MWSt.-Satz betrdgt 8.1 Prozent. Bei den Preisen «inkl. MWSt.»
handelt es sich um kaufmdnnisch gerundete Angaben.

** Die Abgabeleistung bzw. Nennstromstdrke in Abgaberichtung bezieht
sich auf den Strombezug des Kunden aus dem Verteilnetz der BKW und
die Bezugsleistung bzw. Nennstromstdrke in Bezugsrichtung auf die
Einspeisung respektive Rucklieferung von Energie aus der Kundenan-
lage in das Verteilnetz der BKW.

Kosten fiir Demontage (in CHF) exkl. MWSt. inkl. MWSt.*
Demontage 900.00 CHF 972.90 CHF
BKW Energie AG Ihr Kontakt Giiltigkeit

Telefon 0844 121 140
anschlussservice@bkw.ch

Netzanschlussmanagement
Dr. Schneiderstrasse 10
2560 Nidau

www.bkw.ch

- BKW

ab 01.05.2026
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